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53 GX-B1310-21-5-25033 2025.3.21 符合标准要求。

54 GX-B1310-21-5-25034 2025.3.21 符合标准要求。

55 GX-B1310-21-5-25035 2025.3.21 符合标准要求。



56 GX-B1310-21-5-25036 2025.3.21 符合标准要求。

57 GX-B1310/21-5-25032 2025.3.21 符合标准要求。

58 GX-B1310/21-5-25031 2025.3.21 符合标准要求。



59 GX-B1422/23-5-25001 2025.3.27 综合判断：合格。

60 GX-B1422/23-5-25002 2025.3.27 综合判断：合格。

61 GX-B1422/23-5-25003 2025.3.27 综合判断：合格。



62 GX-B1310/21-5-25038 2025.3.24 符合标准要求。

63 GX-B1310/21-5-25039 2025.3.24 符合标准要求。



64 GX-B1310/21-5-25040 2025.3.24 符合标准要求。

65 GX-B1310/21-5-25041 2025.3.24 符合标准要求。



66 GX-B1310/21-5-25042 2025.3.24 符合标准要求。

67 GX-B1310/21-5-25043 2025.3.24 符合标准要求。



68 GX-B1310/21-5-25044 2025.3.24 符合标准要求。

69 GX-B1310/21-5-25045 2025.3.24 符合标准要求。



70 GX-B1310/21-5-25046 2025.3.24 符合标准要求。

71 GX-B1310/21-5-25047 2025.3.24 符合标准要求。



72 GX-B1310/21-5-25048 2025.3.24 符合标准要求。

73 GX-B1310/21-5-25049 2025.3.24 符合标准要求。



74 GX-B1328/20-5-25036 2025.3.27
本次共检绝缘手套
2只，2只绝缘手套合

格。

75 GX-B1328/20-5-25037 2025.3.27
本次共检绝缘靴2只，

2只绝缘靴合格。



76 GX-B1328/20-5-25038 2025.3.27
本次共检验电器1套，

1套验电器合格。

77 GX-B1559/22-5-25007 2025/3/27 所检项目合格。



78 GX-B1300/23-5-25004 2025.3.31 综合判定：合格。

79 GX-B1300/23-5-25005 2025.3.31 综合判定：合格。



80 GX-B1300/23-5-25006 2025.3.31 综合判定：合格。

81 GX-B1300/23-5-25007 2025.3.31 综合判定：合格。



82 GX-B1516/24-5-25001 2025.3.31 所检项目合格。

83 GX-B1516/24-5-25002 2025.3.31 所检项目合格。


